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Délégation Temitoriale Nidwre Année : 2014

Description sommaire du mode d'alimentation de I'unité de gestion et d'exploitation (UGE)

Un réseau d'alimentation en eau potable peut &tre schématisé par trois étapes caractérisant d'amont en aval :

1. L'ORIGINE DE L'EAU

Il s'agit de la RESSOURCE : captage (CAP) ou mélange de captages (MCA) qui peut étre d'origine souterraine (source, puits, forage...) ou superficielle (riviére, canal, retenue...).
Les prelevements effectués caractérisent 'EAU BRUTE avant tout traitement ou I'eau distribuée si aucun traitement n'est mis en oeuvre.

2. LE POINT DE MISE EN DISTRIBUTION DE L'EAU
Il s'agit du lieu oli I'eau est mise en distribution éventuellement aprés traitement.
Les prélévements effectués caractérisent I'EAU produite au point de mise en distribution (PMD).

3. LA DISTRIBUTION D'EAU

Une UNITE DE DISTRIBUTION (UDI) est un réseau caractérisé par une méme unité technique (continuité des tuyaux), une qualité d'eau homogéne,
les mémes exploitant et maitre d'ouvrage.

DANS VOTRE UNITE DE GESTION EXPLOITATION, LA OU LES UNITES DE DISTRIBUTION SONT ALIMENTEES DE LA FACON SUIVANTE :
Note : Les alimentations de secours (interconnexions) peuvent étre décrites

UNITE de GESTION et Unité de distribution Population CAP et MCA (Nom de la ressource, TTP (Nom de la station de traitement
D'EXPLOITATION desservie captage et mélange de captages) production)
SURERALIER-NVERNAS MEAUCE 50 |CAP MEAUCE TTP  MEAUCE
RSB S RESEAU DE LA GREVE 2660 |CAP LAGREVE TTP LA GREVE
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® » Agence Régionale de Santé

Bourgogne
Détégation Territoriale Nigvre

Nom de l'unité de gestion : SIAEP ALLIER-NIVERNAIS

Installations de I'Unité de Gestion et leurs liens

Installation : 000045 - UNITE DE DISTRIBUTION RESEAU DE LA GREVE

INSTALLATIONS EN AMONT
Code 7 -
INS Nom de I'Installation amont -II-KIF\}SG Niveau Perel?;']te dy Podl.\.lérgi.tde
amont
000044 |LA GREVE TTP 1 Permanent
000043 |LA GREVE CAP 2

ARS-DT58  santé-environnement

Amont-aval_INS

Année : 2014
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Bourgogne
Délégation Teritoriale Niévre

Nom de I'unité de gestion : SIAEP ALLIER-NIVERNAIS

Année : 2014

Installations de I'Unité de Gestion et leurs liens

Installation : 000049 - UNITE DE DISTRIBUTION MEAUCE

INSTALLATIONS EN AMONT

Code 5 s

INS Nom de I'Installation amont -II—KIDSE Niveau Perelri1€r1r|1te du Pczjuggi.tde
amont
000048 |MEAUCE TTP 1 Permanent | 100 %
000047 |MEAUCE CAP 2

Amont-aval_INS
ARS-DT58  santé-environnement

INSTALLATIONS EN AVAL

|
Code INS |

Nom de ['Installation aval
aval

5 Type

INS

Niveau

001177 |SAINCAIZE MEAUCE

- uDI

B
1|
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.:,Agen!gémcdesamé : Nom de I'unité de gestion : SIAEP ALLIER-NIVERNAIS

Bourgogne
Délégation Tenitoriale Nigwre Année : 2014

SITUATION ADMINISTRATIVE DES CAPTAGES

Rappels réglementaires :

La Loi du 16 juillet 1964 a rendu obligatoire l'instauration des périmétres de protection autour des captages d'eau potable et la Loi sur 'eau du 3 janvier 1992 a étendu cette exigence aux
captages antérieurs a 1964 et dont la protection naturelle est insuffisante.

L'absence de mise en place de périmétres de protection peut engager la responsabilité pénale du service de distribution d'eau potable ou du maitre d'ouvrage du captage, plus
particulierement a compter du 4 janvier 1997 (circulaire n° 97/2 du 2 janvier 1997).

Note specingue a l'attention du maitre d'ouvrage :

Il vous appartient de vous assurer que les périmétres de protection ont bien été définis, qu'un arrété de déclaration d'utilité publique (D.U.P.) a été signé par le Préfet, que ces documents
et servitudes ont été inscrits aux hypothéques et que les documents d'urbanisme (P.0.S.) ont été mis en compatibilité avec les prescriptions de la D.U.P..

Pour de plus amples informations sur la procédure & suivre, ou si vous constatez des inexactitudes dans le tableau ci-dessous, rappelant la position administrative de vos captages telle
qu' elle est connue de I'ARS, je vous invite & prendre contact avec le service santé-environnement de ma direction.

DESCRIPTIF du ou des CAPTAGE(S) SITUATION ADMINISTRATIVE
Avis
Nom Type Commune d'implantation | Code B.R.G.M. | Hydrogéologue | Avis C.D.H. Autorisé le Arrété D.U.P. | Protection
agréé
LA GREVE PUITS LUTHENAY UXELOUP 05495X0029 07/01/1993 02/02/1996 23/02/1996 23/02/1996 Qui
MEAUCE PUITS SAINCAIZE MEAUCE 05483X0029 10/07/1992 24/03/1995 05/08/1992 22/06/1995 Qui

ARS-DT58  santé-environnement Situation admin. CAP 2 ( Page : 1/1



0 fgence RégindledeSarté Nom de l'unité de gestion : SIAEP ALLIER-NIVERNAIS

Bourgogne
Déiégation Tenitoriale Nidvre Année : 2014
Résultats analytiques des prélevements d'eau effectués sur les installations de production et de distribution
Cette synthése ne prend en compte que les paramétres suivants :
PH 1 pHa20° (unitépH) CTHF :  Coliformes thermotolérants / 100mI-MS NO3 : Nitrates (mg/l)
TH :  Titre hydrotim étrique (°F) ou dureté ECOLI :  Escherichia coli/100ml F : Fluorures (pg/l)
TURB 1 Turbidité (NTU) cDT :  Conductivité & 20°c (uS/cm) AS 1 Arsenic (ug/l)
CDT25 : Conductivité & 25°c (uS/cm) STRF :  Streptocogues fécaux / 100mI-MS
NB: * les paramétres non mesurés sur la période considérée n'apparaissent pas dans le tableau
* C = conforme aux limites de qualité, N = non conforme aux limites de qualité.
Les conformités bactériologiques et chimigues sont établies en fonction des paramétres recherchés dans 'analyse qui n'est pas systématiquement exhaustive.
Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION Conformité Conformité
Nom de l'installation : LA GREVE bactériologique| | chimique
100,0 % 100,0 %
Détail :
. . Conformité | Conformité
Date Commune Point de surveillance Bactarls. chimique
25/04/14 |LUTHENAY UXELOUP LA GREVE C C
Détail ECOLI STRF
n/100mL n/100mL
| 25/0412014 0 0

ARS-DT58  santé-environnement { Conformité / PLV { Page: 1/5
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@D Agence Régionale de Santé
Bourgogne
Délégation Territoriale Nigvre

Nom de l'unité de gestion : SIAEP ALLIER-NIVERNAIS

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION

Année : 2014

Conformité Conformité
Nom de I'installation : MEAUCE bactériologique| |  chimique
100,0 % 100,0 %
Détail :
. ’ Conformité | Conformité
Date Commune Point de surveillance iy chimique
31/03/14 |SAINCAIZE MEAUCE LOCAL STATION C Cc
05/06/14 |SAINCAIZE MEAUCE LOCAL STATION C C
Détail AS CDT25 ECOLI NO3 PH STRF TH TURBNFU
Mg/l uS/em n/100mL mg/L unitépH n/100mL °F NFU
31/03/2014 488,00 0 18,80 7,60 0 26,40 0,22
05/06/2014 6,00 500,00 0 18,30 7,60 0 26,20 0,50
ARS-DT58  santé-environnement

Conformité / PLV
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Type de I'installation : UNITE DE DISTRIBUTION Conformité Conformité
Nom de l'installation : MEAUCE bactériologique chimique
100,0 % 100,0 %
Détail :
Date Commune Point de surveillance Cl:a n;cérrrir;i.té C;:;i‘:;&té
31/03/14 |MAGNY COURS ECART e &
05/06/14 |MAGNY COURS ECART E I e
09/12/14 |MAGNY COURS ECART c i e
Détail CDT25 ECOLI NO3 PH STRF TURBNFU
HS/cm n/100mL mg/L unitépH n/100mL NFU
31/03/2014 466,00 0 17,90 7.65 0 0,51
05/06/2014 305,00 0 15,80 6,80 0 0,21
09/12/2014 270,00 0 6,65 0 0,38
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Bourgogne

Délégation Tenitoriale Niévre

Nom de I'unité de gestion : SIAEP ALLIER-NIVERNAIS

Année : 2014

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION Conformité Conformité
Nom de I'installation : RESEAU DE LA GREVE bactariclagigus )|  ehimiqis
100,0 % 100,0 %
Détail :

Date Commune Point de surveillance C;ar::ft{;?;i‘té Ccohr:::ir;r;i;é
31/03/14 |MAGNY COURS CENTRE BOURG MAGNY COURS ol c
31/03/14 |SAINT PARIZE LE CHATEL MOIRY 2 G
31/03/14 |SAINT PARIZE LE CHATEL RESERVOIR DE SAINT PARIZE e &
25/04/14 | SAINT PARIZE LE CHATEL CIRCUIT o 6
25/04/14 |SAINT PARIZE LE CHATEL CIRCUIT C ¢
05/06/14 |MAGNY COURS CENTRE BOURG MAGNY COURS C c
05/06/14 | SAINT PARIZE LE CHATEL ECOLE c c
24/06/14 |SAINT PARIZE LE CHATEL RESERVOIR DE SAINT PARIZE c ¢
02/09/14 |MAGNY COURS CENTRE BOURG MAGNY COURS c C
02/09/14 |SAINT PARIZE LE CHATEL MOIRY o c
02/09/14 |SAINT PARIZE LE CHATEL RESERVOIR DE SAINT PARIZE & &
09/12/14 |MAGNY COURS CENTRE BOURG MAGNY COURS g G
09/12/14 | SAINT PARIZE LE CHATEL ECOLE @ G

ARS-DT58

santé-environnement

Conformité / PLV

Page : 4/5



® D Agence Régionale de Santé

Bourgogne
Délégation Temitoriale Nigvre

Nom de l'unité de gestion : SIAEP ALLIER-NIVERNAIS

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : RESEAU DE LA GREVE

Année : 2014

Détail AS CDT25 ECOLI NO3 PH STRF TH TURBNFU
Hal pS/icm n/100mL mg/L unitépH n/100mL °F NFU
31/03/2014 282,00 0 6,95 0 0,44
31/03/2014 265,00 0 6,80 0 0,23
31/03/2014 271,00 0 14,80 6,70 0 1110 0,37
25/04/2014 0 0
25/04/2014 0 0
05/06/2014 293,00 0 6,80 0 0,41
05/06/2014 301,00 0 6,75 0 0,45
24/06/2014 281,00 0 16,90 6,70 0 11,20 0,88
02/09/2014 310,00 0 7,05 0 0,37
02/09/2014 431,00 0 7,45 0 0,39
02/09/2014 0,00 284,00 0 14,00 6,70 0 11,20 0,83
09/12/2014 271,00 0 6,70 0 0,34
09/12/2014 286,00 0 6,75 0 1,40
ARS-DT58  santé-environnement ( Conformité / PLV Page : 5/5




® D Agence Régionale de Santé

Bourgogne

Liste des dépassements des EXIGENCES de qualité des paramétres mesurés sur 1'eau des

installations d'une unité de gestion et d'exploitation

Cette synthése porte sur I'ensemble des paramétres mesurés pendant l'année 2014

TTP MEAUCE
. " o Référence de Qualité Référence de Qualité
Paramétre Valeur mesurée Date de prélévement i :
Minimum Maximum
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 0 05/06/2014 2

1

Nombre de dépassement des références de qualité

UDI LA GREVE
Sférence alité Référenc alité
Parameétre Valeur mesurée Date de prélévement Reielemft, ae Qualits e cnce.de Jualie
Minimum Maximum
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 4 02/09/2014 1 -

Nombre de dépassement des références de qualité

ARS - Délégation territoriale de la Nigvre - Santé Environnement
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Nom de l'unité de gestion : SIAEP ALLIER-NIVERNAIS

Année : 2014

Bourgogne
Délégation Tenitoriale Niévre
Valeurs minima , moyennes et maxima de quelques paramétres mesurés sur l'eau des
installations de I'UGE
CAP MEAUCE
Type | VALEUR MINI. | VALEUR MOY. | VALEUR MAXI. | NOMBRE DE | REFERENCE | REFERENGE LIMITE LIMITE
LIBELLE DU PARAMETRE UNITE | yeau| MESUREE MESUREE MESUREE | VALEURS | VALEUR MINI. VALEUR MAXI.| VALEUR MINI. | VALEUR MAXI.
AMPA ug/l B 0,00 0,00 0,00 1 2,00
Arsenic ug/! B 5,00 5,00 5,00 1 100,00
Atrazine g/l B 0,00 0,00 0,00 1 2,00
Atrazine déséthyl pg/l B 0,00 0,00 0,00 1 2,00
Entérocogues /100mI-MS n/100mL | B 0 0 0 1 10000
Escherichia coli /100ml| -MF n/100mL B 0 0 0 1 20000
Glyphosate ug/l B 0,00 0,00 0,00 1 2,00
Nitrates (en NO3) mg/L B 18,50 18,50 18,50 1 100,00
Total des pesticides analysés pg/l B 0,00 0,00 0,00 1 5,00
Turbidité néphélométrique NFU NFU B 0,31 0,31 0,31 1
TTP LA GREVE
Type | VALEUR MINI. | VALEUR MOY. | VALEUR MAXI.  NOMBRE DE | REFERENCE | REFERENCE LIMITE LIMITE
LIEELLE QU PARAMETRE UNITE | yeau ~ MESUREE | MESUREE | MESUREE | VALEURS | VALEUR MINI VALEUR MAXI.| VALEUR MINL | VALEUR MAXI.
J Entérocoques /100mI-MS n/100mL | T1 0 0 0 2 0
| Escherichia coli /100ml -MF n/100mL 1 0 0 0 2 0

ARS-DT58

santé-environnement
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Nom de l'unité de gestion : SIAEP ALLIER-NIVERNAIS

Année : 2014

Bourgogne
Délégation Tenitoriale Nigwre
Valeurs minima , moyennes et maxima de quelques paramétres mesurés sur |'eau des
installations de 'UGE
TTP MEAUCE
< | M : ; | E LIMITE
HEELLE DT EARATEIRE UNITE | 4P w:ﬁLEEéll?Rrg:ENl Al\kEngRnggY VAl\]n_EgtFJ{R“géXI SALERE VRAELFEEURI-'\I'E I\NA?NEI vﬁ@iﬂﬁi. VALIEE?J‘II?{TMINI. VALEUR MAXI.

Aluminium total pg/l Mgl T1 0,00 0,00 0,00 2 200,00
AMPA Velil T1 0,00 0,00 0,00 2 0,10
Arsenic pall T1 6,00 6,00 6,00 2 10,00
Atrazine Vel T1 0,00 0,00 0,00 2 0,10
Atrazine déséthyl pg/l T 0,00 0,00 0,00 2 0,10
Entérocoques /100mI-MS n/100mL T1 0 0 0 4 0
Escherichia coli /100ml -MF n/100mL T 0 0 0 4 0
Glyphosate Hg/l T 0,00 0,00 0,00 2 0,10
Nitrates (en NO3) mg/L T 18,30 18,55 18,80 4 50,00
Total des pesticides analysés pg/l T 0,01 0,01 0,01 2 0,50
Turbidité néphélométrique NFU NFU T 0,22 0,36 0,50 4 2,00
UDI MEAUCE

VALEUR g ; ; LIMITE LIMITE

e ovpananerne | uwre | e [VAEURMIN [VALEUR MOV.ALEUR Maw. [house o=] serenence [oerenece | e [ LTS

Aluminium total pg/l pg/l T 0,00 0,00 0,00 6 200,00
Entérocoques /100ml-MS n/100mL T 0 0 0 6 0
Escherichia coli /100ml -MF n/100mL T 0 0 0 6 0
Nitrates (en NO3) mg/L T 15,80 16,85 17,90 4 50,00
Plomb pg/l T 0,00 0,00 0,00 2 10,00
Turbidité néphélométrique NFU NFU T 0,21 0,37 0,51 6 2,00
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Bourgogne
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Nom de l'unité de gestion : SIAEP ALLIER-NIVERNAIS

Année : 2014

Valeurs minima , moyennes et maxima de quelques paramétres mesurés sur l'eau des

UDI RESEAU DE LA GREVE

installations de I'UGE

VALEUR MINIL. | VALEUR MQY. | VALEUR MAXI. | NOMBRE DE | REFERENCE | REFERENCE LIMITE

LIMITE

LIBELLE DU PARAMETRE WHITE c.:-'fzzi MESUREE MESUREE MESUREE VALEURS | VALEUR MINI. | VALEUR MAXI. | VALEUR MINI. | VALEUR MAXI.
Aluminium total pg/l pg/l T 0,00 0,00 0,00 2 200,00
AMPA pg/l T 0,00 0,00 0,00 2 0,10
Arsenic ug/l T 0,00 0,00 0,00 2 10,00
Atrazine Hg/l T 0,00 0,00 0,00 2 0,10
Atrazine déséthyl pg/l T 0,00 0,00 0,00 2 0,10
Entérocoques /100ml-MS n/100mL T 0 0 0 24 0
Entérocoques /100ml-MS n/100mL T1 0 0 0 2 0
Escherichia coli /100m| -MF n/100mL T 0 0 0 24 0
Escherichia coli /100ml -MF n/100mL T1 0 0 0] 2 0
Glyphosate pg/l T 0,00 0,00 0,00 2 0,10
Nitrates (en NO3) mg/L T 14,00 15,45 16,90 4 50,00
Nitrates (en NO3) mg/L T1 14,80 14,80 14,80 2 50,00
Plomb ugll T 2,00 2,00 2,00 2 10,00
Total des pesticides analysés ug/l T 0,00 0,00 0,00 2 0,50
Turbidité néphélométrique NFU NFU T 0,23 0,57 1,40 20 2,00
Turbidité néphélométrique NFU NFU T1 0,37 0,37 0,37 2 2,00
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